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Uprava za vode, na osnovu &l. 120 i 121 Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl.list
CG", br.73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18), €|. 18 i 19 stav 4 Zakona
o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i lzvjestaja Komisije o
ispunjenosti uslova za izdavanje vodne dozvole za Postrojenje za preci¢avanje otpadnih
voda za opstine Kotor i Tivat broj: 01 PPOV-07/22 od 05.07.2022. godine, a rjeSavajuci po
zahtjevu Investitora ,PPOV Kotor - Tivat“ d.o.o. Tivat (drustvo sa ograni¢enom odgovornoscu
za odvodenje i precis¢avanje otpadnih voda za opstine Kotor i Tivat sa sjedistem Durasevici
bb, Opstina Tivat), br. 1785/1 od 05.10.2021. godine za izdavanje vodne dozvole i dopune
zahtjeva br. 4422 od 08.06.2023. godine radi izdavanja priviemene vodne dozvole za
postrojenje za preciscavanje otpadnih voda, na katastarskim parcelama broj 1750/9, 1751/3,
1751/411751/2 K.O. Burasevici, u zahvatu Prostorno urbanisti¢kog plana Tivat, Opstina Tivat,
donosi
RJESENJE

DAJE SE PRIVREMENA VODNA DOZVOLA Investitoru ,,PPOV KOTOR | TIVAT” d.o.o0.
Tivat za Postrojenje za pre¢i$¢avanje otpadnih voda za opstine Kotor i Tivat, koje je u
funkciji javnog tretmana otpadnih voda, na katastarskim parcelama broj 1750/9, 1751/3,
1751/411751/2 K.O. Puraseviéi, u zahvatu Prostorno urbanisti¢kog plana Tivat, Opstina Tivat,
pod sledeé¢im uslovima:

1. Privremena vodna dozvola izdaje se na odredeno vrijeme, na period zakljuéno do
31.12.2025. godine, zbog fazne realizacije projekta, odnosno do izgradnje tercijarne
faze tretmana.

2. Pravo steceno na osnovu ove vodne dozvole ne moze se prenijeti na drugog korisnika
bez saglasnosti organa koji je izdao vodnu dozvolu.

3. Investitor je duzan da postrojenje za preci§¢avanje otpadnih voda i mjerni uredaj
odrzava u ispravnom stanju, da obezbijedi njihovo redovno funkcionisanje i da vodi
dnevnik rada uredaja za precis¢avanje otpadnih voda, a sve u u skladu sa ¢&l. 84
Zakona o vodama.

4. Nacin i postupak ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalan broj ispitivanja i
izvjestaj o utvrdenom kvalitetu otpadnih voda vrsiti u skladu Pravilnikom o kvalitetu i
sanitarno - tehnic¢kim uslovima za ispustanje otpadnih voda, nacinu i postupku




ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrzaju izvje$taja o utvrdenom kvalitetu otpadnih
voda.

5. Investitor je duZan da organu nadleznom za poslove upravljanja vodama dostavlja
izvjeStaje sa evidencijom ukupnih koli¢ina ispustene otpadne vode (m®) i stepenu
njenog zagadenja, radi obracuna vodne naknade za zastitu voda od zagadivanja, u
skladu sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama.

6. Investitor je duzan da kontinuirano prati kvalitet i koli¢inu ispustenog efluenta i
obezbijedi monitoring ispustanog efluenta iz postrojenja za precis¢avanje komunalnih
i industrijskih otpadnih voda za parametre iz ¢lana 18 Zakona o upravijanju
komunalnim otpadnim vodama, kao i obezbijedi i ostale uslove utvrdene Zakonom
kojim je uredeno upravijanje komunalnim otpadnim vodama. Rezultate monitoringa
dostavljati najmanje tromjese¢no nadleznim organima, u skladu sa ¢l. 19 navedenog
zakona.

7. Privremeno rjesenje se ukida ukoliko dode do zagadenja recipijenta 8to dokazu
izvjestaji analiza kvaliteta vode za parametre koji su propisani Zakonom.

8. Investitor je duzan da se u potpunosti pridrzava Uputstva za odrzavanje postrojenja za
preci§c¢avanje otpadnih voda za Opstine Kotor i Tivat.

9. Zalba na rjedenje ne odlaze izvréenje riesenja.
Obrazlozenje

Upravi za vode obratio se Investitor “PPOV Kotor - Tivat® d.o.o. Tivat (drustvo sa ograni¢enom
odgovornos$éu za odvodenje i preci§¢avanje otpadnih voda za opstine Kotor i Tivat), zahtjevom
br. 1785/1 od 05.10.2021. godine radi izdavanja vodne dozvole i dopunom zahtjeva br. 4422
od 08.06.2023. godine radi izdavanja priviemene vodne dozvole za postrojenje za
preéiscavanje otpadnih voda, na katastarskim parcelama broj 1750/9, 1751/3, 1751/4i 1751/2
K.O. Burasevici, u zahvatu Prostorno urbanisti¢kog plana Tivat, Opstina Tivat.

Uprava za vode, shodno predmetnom zahtjevu, formirala je komisiju sa zadatkom da, na
osnovu raspolozive dokumentacije i terenskog pregleda objekta postrojenja za preciS¢avanje
otpadnih voda Tivat, koja je u funkciji javnog tretmana otpadnih voda, na katastarskim
parcelama broj 1750/9, 1751/3, 1751/4 i 1751/2 K.O. Burasevi¢i, u zahvatu Prostorno
urbanistickog plana Tivat, sacini Izvjestaj u skladu sa ¢€l. 120 stav 3 Zakona o vodama, i da
misljenje o ispunjenosti uslova za propisan rad objekta i izdavanje vodne dozvole.

Od strane Investitora dostavljena je na uvid sljede¢a dokumentacija:

- Glavni projekat izvedenog postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda za Tivat i Kotor
uraden od strane firme Pro-Ing trade d.o.0. Budva i WTE EVN Group;

- Vodna saglasnost broj 0680-327/14-02012-235 investitoru ,Vodovod i kanalizacija“
d.o.o. Tivat i ,Vodovod i kanalizacija“ d.o.o0. Kotor na glavni projekat hidrotehnickih
instalacija zajedni¢kog postrojenja za preci$¢avanje otpadnih voda Tivat i Kotor na KP
1750/9 KO Durasevici, izdata od strane Uprave za vode od 15.12.2014. godine;




- Gradevinska dozvola broj UP | 0503-742/21 za gradenje postrojenja za preciS¢avanje
otpadnih voda, na katastarskim parcelama broj 1750/9, 1751/3, 1751/4 1 1751/2 K.O.
Buradeviéi, u zahvatu Prostorno urbanistickog plana Tivat izdata ,Vodovod i
kanalizacija“ d.o.o Tivat i ,Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Kotor od strane Ministarstva
odrzivog razvoja i turizma dana 24.12.2014. godine;

- Pozitivan izvje$taj komisije za tehnicki pregled i prijem postrojenja za preciS¢avanje
otpadnih voda za opstine Kotor i Tivat, uraden od strane Nik Com d.o.o0. NikSi¢ u
septembru 2021. godine za investitora ,Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Tivat i ,Vodovod
i kanalizacija“ d.o.o. Kotor;

- Organizaciona $ema zaposlenih na postrojenju za preci§¢avanje otpadnih voda u Tivtu
broj 1785 od 05.10.2021. godine;

- Uputstvo za odrzavanje postrojenja za preci§¢avanje otpadnih voda za Opstine Kotor
i Tivat;

- lzvjestaji o ispitivanju kvaliteta voda su dati u sklopu izvjestaja o tehnickom pregledu i
radeni su od strane Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica;

- Operativni plan interventnih mjera zastite u slu€aju iznenadnog oneciS¢enja za
postrojenje za precis¢avanje otpadnih voda u Klacini — Obala Burasevi¢a Tivat broj
2746 od dana 12.05.2022;

- Struéno misljienje o fizicko hemijskim analizama otpadne vode broj 545/01/22 od
08.06.2022. uraden od strane Centra za ekotoksikolo$ka ispitivanja iz Podgorice sa
prilogom u vidu izvjestaja o ispitivanju;

- Urgencija za izdavanje vodne dozvole broj 2564 od 29.03.2022. godine izdata od
strane drustva sa ograni¢enom odgovorno$¢u za odvodenje i pre€i§c¢avanje otpadnih
voda za opstine Kotor i Tivat;

- Zapisnik o inspekcijskom pregledu broj 0305-737/22-4-5204-2 od dana 29.03.2022.
godine uraden od strane inspektora za vode Edina Kijameta;

- Saglasnost ,Vodovoda i kanalizacije“ d.o.o. Kotor da u ime tog drustva kao
suinvestitora drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu za odvodenje i precisc¢avanje
otpadnih voda za opstine Kotor i Tivat kod Uprave za vode pokrene i vodi postupak za
dobijanje vodne dozvole, broj 5808 od 19.10.2021. godine.

- Saglasnost ,Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Tivat preduze¢u PPOV Kotor — Tivat da u
ime tog drustva kao suosnivaca kod Uprave za vode pokrene i vodi postupak za
dobijanje vodne dozvole, broj 1698 od 27.10.2021. godine.

Komisija je nakon dostavljene dokumentacije, dana 14.12.2021. godine, izvrsila pregled
postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda Kotor - Tivat, nakon ¢ega kao i nakon pregleda
raspolozive dokumentacije konstatovala u svom lzvjestaju broj; 01 PPOV-07/22 od
05.07.2022. godine, sljedece:

Postrojenje je izgradeno sredinom 2016-te godine. Predvidena je fazna izgradnja ovog
postrojenja. Prva faza obuhvata period od pustanja u rad do 2025-te godine, dok bi druga faza
trajala do 2040-te godine. U prvoj fazi su izgradeni svi predvideni objekti i ostavljen je prostor
za prosirenje u drugoj fazi.

Ukupna povrsina ,PPOV* je oko 17000 m?. Povr§ina samog postrojenja je oko 6000 m? od
¢ega SBR bazeni zauzimaju tacno 4000 m?. Ostale povrsine podrazumijevaju zgradu sa
reSetkama, pjeskolov i mastolov, zgradu sa duvaljkama, stanicu za dehidrataciju mulja kao i




upravnu zgradu. Nadmorska visina na kojoj se nalazi PPOV je 39 mnm i asfaltnim putem je
povezano na magistralni put Burasevi¢i — Radoviéi.
Elementi postrojenja po fazama:
Faza 1 projekta - godina 2025-ta
Linija preé¢i¢avanja otpadne vode u prvoj fazi se sastoji od sledecih funkcionalnih cjelina:
- ulazni $aht/bajpas
- predtretman (mehanicki tretman)
- prostorija sa reSetkama
- aerisani pjeskolov i mastolov
- pumpna stanica i mjera¢ protoka na dovodu
- sekundarni bioloski tretman
- SBR rezervoari
- kompresorska stanica i trafostanica
- izlazni mjerni Saht
- sakupljanje i tretman neprijatnih mirisa
Linija tretmana mulja se sastoji od sledecih funkcionalnih cjelina:
- rezervoar za viSak mulja
- rezervoar za aerobnu stabilizaciju mulja
- dehidracija mulja
- stabilizacija mulja

Faza 2 projekta - godina 2040-ta
Prosirenje linije vode u drugoj fazi se odnosi na izgradnju sledecih funkcionalnih jedinica:
- primarni taloznik
- proSirenje SBR rezervoara sa 3 na 4
- UV dezinfekcija precis¢ene vode
ProSirenje linije mulja u drugoj fazi ¢e se ogledati kroz izgradnju sledecih funkcionalnih
jedinica:
- ekstrakcija i zgusnjavanje primarnog mulja
- anaerobna stabilizacija i mije$anje primarnog i aktivnog mulja
- proizvodnja i skladistenje biogasa
- postrojenje za spaljivanje mulja
- kogeneraciono postrojenje (kombinovana proizvodnja elektricne
energije i toplote)

Postrojenje za preciS¢avanje otpadnih voda sadrzi jedinice za preciScavanje otpadne vode i
objekte za preradu mulja. Postrojenje je dimenzionisano na kapacitet od 72000 ES, sa
izrazitom varijacijom sezonskog dotoka. Otpadna voda se preCiS¢éava SBR procesom
modifikovane produzene aeracije koji omogucava uklanjanje azota i azotnih jedinjenja,
ugljenika i fosfora. Takode se vrSi mehanicka dehidratacija mulja. Parametri pre€is¢avanja su
definisani shodno tada vazeéem pravilniku i najvazniji parametri su prikazani u sledecoj tabeli:

Sva otpadna voda sa teritorija opstina Kotor i Tivat se prepumpava sa PS ,Solila“ (Opstina
Tivat) i PS ,Peluzica“ (Opstina Kotor) i ide ka postrojenju. Posle tretmana efluent se
cjevovodom DN800 duzine 3600m transportuje do kanalizacionog tornja na lokaciji izmedu
uvale Przna i uvale Traste gdje se nalazi luksuzno naselje ,Lustica Bay“. Od te tacke efluent
se podmorskim cjevovodom duzine 3000 m vodi u more na dubinu cca 28 m. Na PPOV se




obavlja uzorkovanje i kontrola i otpadne i preci$¢ene vode na dnevnom nivou uz redovno
obavjestavanje institucija.

PPOV je izradeno sa 3 SBR tanka za premine 5500m® kao i sa dva manja tanka za aerobnu
stabilizaciju mulja $to omogucava fleksibilnost i dovoljan kapacitet tokom maksimalnih dotoka.
U incidentim situacijama moze da se aktivira bajpas koji bi sproveo sirovu vodu bez
predid¢avanja u odvod kroz havarijski ispust. Ovo postrojenje ima i septi¢ku stanicu koja sluzi
za prijem otpadne vode i mulja iz septickih jama koje su u upotrebi u djelovima grada koji
nemaju izgradenu kanalizacionu mrezu. Septitka stanica ima kapacitet od 75m®. Takode
posjeduje i sistem precis¢avanja neprijatnih mirisa kroz forsirano filtritanje vazduha iz
prostorija u kojima se javljaju neprijatni mirisi.

Glavni projekat odgovara izvedenom stanju na terenu. Postrojenje funkcioniSe vise od 5
godina, bez znacajnijih tehnickih problema sto implicira da je tehnologija, kvalitet i odrzavanje
bilo na zadovoljavaju¢em nivou. Najveci problem predstavlja lo$ kvalitet dolazne otpadne vode
koja se zbog loSe primarne i sekundarne kanalizacione mreze u velikoj mjeri mijeSa sa
morskom vodom i stvara probleme u procesu preciS¢avanja. U toku je faza CiScenja jednog
od SBR bazena $to je standardna procedura u odrzavanju.

Parametri preci§éene vode nisu u skladu sa vazecim pravilnicima o kvalitetu ispustenog
efluenta, ali jesu u skladu sa projektovanim parametrima - BPKs, HPK i ukupne suspendovane
materije se nalaze u dozvoljenim granicama.

Mijeraci protoka su ugradeni na vise mjesta i uvezani u SCADA sistem postrojenja tako da je
omogucena kontrola i pracenje koliCine ulazne otpadne vode i izlaznog precisc¢enog efluenta
u realnom vremenu.

Preradeni mulj se izvozi za Albaniju posto kod nas ne postoji jos uvijek postrojenje za preradu
ove vrste mulja koje bi moglo da se eventualno koristi kao vjestacko dubrivo ili u mnoge druge
svrhe. Takode efluent bi potencijalno u drugoj fazi mogao da se koristi za potrebe tehnicke
vode za navodnjavanje (npr. golf terena Lustica Bay) ili pranja jer je za tu fazu planiran
tercijarni stepen preciscavanja, a ne da se upusta u prirodni recipijent, i time bi se maksimalno
iskoristio resurs vode.

Postrojenje ima uradenu ogradu i stalno fizicko obezbjedenje. Stanje na postrojenju je uredno
i odrzavanje je na zadovoljavaju¢éem nivou.

U kona¢nom, nakon razmatranja kompletne dokumentacije i obilaska predmetnog postrojenja,
u lzvjeStaju Komisije o ispunjenosti uslova za izdavanje vodne dozvole za Postrojenje za
preci$¢avanje otpadnih voda za opstine Kotor i Tivat broj: 01 PPOV-07/22 od 05.07.2022.
godine, zaklju¢eno je da se nijesu stekli uslovi za izdavanje vodne dozvole za postrojenje za
pre¢i§¢avanje otpadnih voda, zbog poveéanog sadrzaja nitrata, nitrita, sulfata i ukupnog
fosfora. Takode predvidena druga faza postrojenja ¢e dovesti do poboljSanja parametara
efluenta kada se sprovede u djelo (nakon 2025. godine).

Uprava za vode obavijestila je privredno drustvo “PPOV Kotor - Tivat” doo Tivat, aktom br.
060-327/21-0213-226/3 od 10.04.2023. godine, da se nijesu stekli uslovi za izdavanje vodne
dozvole shodno lzvjestaju Komisije broj: 01 PPOV-07/22 od 05.07.2022. godine. Takode,

navodi se u lzvjestaju da ¢e druga faza postrojenja dovesti do poboljSanja parametara efluenta
(nakon 2025. godine).

U daljem postupku privredno drustvo “PPOV Kotor - Tivat” doo Tivat obratilo se Upravi za
vode zahtjevom br. 4422 od 08.06.2023. godine za izdavanje privremene vodne dozvole. Ovo
iz razloga $to nedostakom tercijarne faze tretmana, PPOV sa postojeéom opremom vrsi




uspjedno preciséavanje komunalnih otpadnih voda za Opstine Kotor i Tivat i to svih pet
parametara koji su propisani Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, pri cemu
su moguca blaga prekoracenja ukupnog fosfora tokom ljetnje sezone, jer je opterecenje na
postrojenju najveée u tom period godine. Takode, sve to dokazuju izvjestaji analiza kvaliteta
vode koji su dostavljeni ovom organu i isti ne pokazuju povisene vrijednosti ni jednog
parametra.

Projektom sekundarnog bioloskog tretmana postrojenja, predvideno je uklanjanje tri osnovna
parametra i to hemijska potrosnja kiseonika, bioloska potrosnja kiseonika i ukupne
suspendovane materije, dok je drugom fazom projekta predvidena, izmedu ostalog, izgradnja
tercijarne faze tretmana, u sklopu kojeg ¢e se ugraditi stanica za doziranje sredstva kako bi
se poboljsalo uklanjanje ukupnog fosfora koji se ne moze ukloniti bioloSkim putem u procesu
sekundarne faze.

Na osnovu izloZenog, zbog kompleksnosti predmetnog postrojenja i fazne realizacije projekta,
odnosno izgradnje tercijarne faze tretmana, odlu¢eno je kao u dispozitivu ovog rjesenja. Ovo
priveremeno rje$enje sa odredenim rokom vazenja smatra se opravdanim i isto ¢e se ukinuti
ukoliko dode do zagadenja recipijenta $to dokaZu izvjestaji analiza kvaliteta vode za
parametre koji su propisani Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (“Sl. list
CG”", br. 02/17).

Pravo stec¢eno na osnovu ove privremene vodne dozvole ne moze se prenijeti na drugog
korisnika bez saglasnosti organa koji je izdao vodnu dozvolu.

Investitor je duzan da postrojenje za preci§¢avanje otpadnih voda i mjerni uredaj odrzava u
ispravnom stanju, da obezbijedi njihovo redovno funkcionisanje i da vodi dnevnik rada uredaja
za preciS¢avanje otpadnih voda, a sve u u skladu sa ¢l. 84 Zakona o vodama.

Nacin i postupak ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalan broj ispitivanja i izvjestaj o
utvrdenom kvalitetu otpadnih voda vrditi u skladu sa vaZecim Pravilnikom o kvalitetu i
sanitarno - tehnic¢kim uslovima za ispustanje otpadnih voda, nacinu i postupku ispitivanja
kvaliteta otpadnih voda i sadrzaju izvjestaja o utvrdenom kvalitetu otpadnih voda (“Sl. list CG”,
broj 56/19), na sljedeci nacin..
- Minimalnu ucestalost uzorkovanja otpadnih voda u zavisnosti od koli¢ine ispustenih
otpadnih voda vrsiti u skladu sa Pravilnikom - (tabela 29).
- Nakon utvrdivanja kvaliteta otpadnih voda saciniti izvjestaj o koli€¢inama i kvalitetu
otpadnih voda i popunjavati podatke na obrascima u skladu sa ¢€l. 11 Pravilnika.

Investitor je duzan da organu nadleznom za poslove upravljanja vodama dostavlja izvjestaje,
najkasnije do 31. januara tekuée za prethodnu godinu, sa evidencijom ukupnih koliina
ispustene otpadne vode (m?) i stepenu njenog zagadenja, radi obra¢una vodne naknade za
zastitu voda od zagadivanja, u skladu sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama ("Sl.list
CG", br. 65/08, 74/10, 40/11 i 82/20). Obra¢un naknade za zaétitu voda od zagadivanja vrsi
se u skiadu sa Odlukom o visini i nadinu obraéunavanja vodnih naknada i kriterijumima i nacinu
utvrdivanja stepena zagadenosti voda ("Sl.list CG", br. 29/09, 39/19, 96/20 i 74/21), u
zavisnosti od kvaliteta otpadnih voda i kategorije stanja voda (recipijenta).




Investitor je duzan da kontinuirano prati kvalitet i koli¢inu ispustenog efluenta i obezbijedi
monitoring ispustanog efluenta iz postrojenja za precis¢avanje komunalnih i industrijskih
otpadnih voda za parametre iz ¢lana 18 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama,
kao i obezbijedi i ostale uslove utvrdene zakonom kojim je uredeno upravljanje komunalnim
otpadnim vodama. Rezultate monitoringa dostavljati najmanje tromjesec¢no, Ministarstvu
nadleznom za komunalne poslove, organu uprave, odnosno organu lokalne uprave
nadleznom za poslove voda, u skladu sa €l. 19 navedenog zakona.

Investitor je duzan da se u potpunosti pridrzava Uputstva za odrzavanje postrojenja za
precicavanje otpadnih voda za Opstine Kotor i Tivat.

Na osnovu izloZenog, odluéeno je kao u dispozitivu ovog rjesenja.
Zalba na riesenje ne odlaZe izvr§enje riesenja.

Administrativna taksa, u korist Budzeta Crne Gore, placena je u iznosu od 250,00 €, po
tarifnom broju 44 Zakona o administrativnim taksama ( "Sluzbeni list CG", br. 18/19), na Ziro
racun 832-3161600-57 (vodna dozvola - Uprava za vode).

Uputstvo o pravnoj zastiti: Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu
poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede, u roku od 15 dana od dana prijema rjesenja. Zalba
se predaje preko Uprave za vode, neposredno ili putem poste.

Dostavljeno:
- Podnosiocu zahtjeva; { Y
- Inspektoru za vode; L ‘.
- Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; '
- Sluzbi uprave;
- ala.




