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Fizitko-hemijska analiza komunalne otpadne vode

Vrsta ispitivanja
Datum izdavanja izvjeStaja 05.11.2025.
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA 1 KORISNIKU USLUGE

Naziv korisnika usluge

PPOV Kotor-Tivat DOQ, Tivat

Broj i datum zahtjeva/ugovora

343/1 od 30.04.2025.

Kontakt korisnika usluge

Ppuradeviéi b.b, Tivat, T: +382 67 078 298

PODACI O UZORKU

Datum uzorkovanja

28.10.2025.

Vrsta uzorka

Komunalna otpadna voda

Uzorkovao

Petar Gali¢i¢, Marko Medenica

856/01/25

Broj protokola u CETI

1ZJAVA 0 USAGLASENOSTI
Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da ispitivani uzorak otpadne vode,

nakon bioloskog preti$¢avanja na postrojenju za pretiscavanje otpadnih voda PPOV Kotor-Tivat, Purasevici,
Tivat, CETI br. protokola 856/01/25, NIJE USAGLASEN sa uslovima ¢lana 18 Zakona o upravljanju
komunalnim otpadnim vodama (,,S. list CG“, br. 002/17, 084/24) zbog poveéanog sadrzaja ukupnog fosfora”.

Napomena:
U skladu sa ¢lanom 4, Pravilnika o monitoringu i vrednovanju rezultata kvaliteta i kolicine ispustenog

efluenta komunalnih i biolo3ki razgradivih industrijskih otpadnih voda (,S. list CG", br. 78/17), smatrace se
da su pretidéene otpadne vode u skladu sa dozvoljenim koncentracijama za parametre iz ¢lana 18 st. 4
Zakona, ukoliko godi$nji prosjek vrijednosti ukupnog fosfora u skladu sa odgovaraju¢im parametarskim

vrijednostima.
Primijenjeno pravilo odluéivanja: ILAC - G8:09/2019-binarno jednostavno prihvatanje bez zaStitinog pojasa.

*van obima akreditacije

iz OVLASCENO LICE
‘D'irektorfek!ipra za laboratorijsku dijagnostiku i zastitu od zracenja
'} - Danijela Bekri¢, dipl. hem.
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Izjava: et N
1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak u stanju u kakvom je isti primljen na ispitivanje.

2. Izvjedtaj o ispitivanju se moZe umnoZavati iskljuivo kao cjelina.
3. Nije dozvoljeno isticanje naziva ,Centar za ekotoksikoloSka ispitivanja Podgorica" d.0.0. u tekstu deklaracije ni u reklamne

svrhe, bez saglasnosti Centra.
4, U slu¢aju izdavanja lzjave o usaglaSenosti, primjenjuje se pravilo odlutivanja opisano u Op3ta pravila o poslovanju

Laboratorije Centra za ekotoksikologka ispitivanja Podgorica (CETI) CETI-786-101.01
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Centar za ekoloksikoloska ispitivanja

CETI 780.101.11
SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU 1ZASTITU OD ZRACENJA

1ZVJESTA] O ISPITIVANJU BR. 856/01/25/1

REZULTATI ISPITIVANJA

Vrsta ispitivanja Fizitko-hemijska analiza komunalne otpadne vode

05.11.2025.

Datum izdavanja izvjeStaja

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA I KORISNIKU USLUGE
PPOV Kotor-Tivat DOOQ, Tivat

Naziv podnosioca zahtjeva

343/1 od 30.04.2025.
Purasevidi b.b, Tivat, T: +382 67 078 298

Broj i datum zahtjeva/ugovora

Kontakt korisnika usluge

PODACI 0 UZORKU

Datum uzorkovanja 28.10.2025.

Vrsta uzorka Komunalna otpadna voda

Metod i plan uzorkovanja MEST EN IS0 5667-1:2023, MEST EN IS0 5667-3:2020, MEST IS0 5667-10:2021
Petar Gali¢i¢, Marko Medenica

Uzorkovao
Fizitko-hemijska analiza komunalne otpadne vode

Zahtijevano ispitivanje

856,/01/25

Broj protokola u CETI

PRILOZI
/

DIREKTOR SEKTORA ZA LABORATORIJSKU
DIJAGNOSTIKU 1 ZASTITU OD ZRACENJA
Danijela Bekri¢, dipl. hem.
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA PODGORICA D.0.0.

CETI 780.101.11

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU 1ZASTITU OD ZRACENJA
IZVJESTA] O ISPITIVANJU BR. 856/01/25/1

JEDINICA ZA HEMIJSKU ANALITIKU
REZULTATI HEMIJSKE ANALIZE

Naziv uzorka

Otpadna voda - iz 24h uzorkivata

Lokacija uzorkovanja

Puraseviti. Tivat

Koordinate

Broj protokola u CETI

856/01/25

Dodaci/izostavljanja/

Parametar ispitivanja i jedinica mjere i?::;?;;gmmezg sfife;enn;:; Oznaka metode Tehnika odstupanja u odnosu
] Igur g je ispitivanja na metodu
Temperatura [°C] 12 % SMVP.111 Termometrija -
Boja bez - SMVP.120* Opisno
Miris bez = SMVP.113* Opisno
Salinitet [%00] 3,0 150 9297:1997* Volumetrija
Ukupne  suspendovane  materije 22 35 SMVP.133* Gravimetrija
[mg/1]
BPKs [mg 02/1] <32 25 1SO 5815:2003* Volumetrija
HPK [mg 0:/1] 60+3,5 125 MEST EN 6060:2011 Volumetrija
HKD-1
Ukupni azot [mg N/1] <32 15 SMEW4500NO:B o :
SMEW4500N0sB )

*yan obima akreditacije

IProgirena mjerna nesigurnost izrazena je kao kombinovana standardna mjerna nesigurnost uvecana za faktor pokrivenosti k=2 za nivo povjerenja od

priblizno 95%
2granica kvantifikacije (LOQ)

1Dozvoljene koli¢ine u skladu sa &lanom 18 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (,,SL list CG", br. 2/17)

3\4\({%0@\4 /6030\\40\

REZULTATE ODOBRIO/LA
Sefjedinice za hemijsku analitiku
MSc Bojana Zindovi¢, Spec. Sci. hem. tehnol.
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA PODGORICA D.0.0. CETI 780.101.11

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU 1ZASTITU OD ZRACENJA
IZVJESTA] O ISPITIVANJU BR. 856/01/25/1

JEDINICA ZA ANALITIKU HEMIJSKIH ELEMENATA
REZULTATI HEMIJSKE ANALIZE

Naziv uzorka Otpadna voda - iz 24h uzorkivata
Lokacija uzorkovanja Duragevici. Tivat
Koordinate -
Broj protokola u CETI 856/01/25
Dodaci/
Para.me_ta_r ispip'vanja i Rgzultat i p_roé‘.irena Referen_tna Osnakamatode Tehnika i;g::i;gi?iaj
jedinica mjere ‘mjerna nesigurnost vrijednost? ispitivanja el
metodu
Ukupni fosfor [mg P/1] 23 2 EPA 200.7* ICP-0ES

* - van obima akreditacije
IProdirena mjena nesigurnost izraZena je kao kombinovana standardna mjerna nesigurnost uveéana za faktor pokrivenosti k=2 za nivo povjerenja

od priblizno 95%
2granica kvantifikacije (LOQ)
3Dozvoljene koli¢ine u skladu sa ¢lanom 18 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (,SL. list CG*, br. 2/17)

REZULTATE ODOBRIO/LA
Sefjedinice za analitiku hemijskih elemenata
licevié, Spec. Sci. hem. tehnol.

*#% KRAJ IZVJESTAJA O ISPITIVAN]JU ***

Strana 4 od 4




